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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w Jelefcu.


https://stanin.pl/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia/

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Lukowie
21-400 Lukéw, ul. Spotdzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
www: http/fwww psselukow.pl
email: psse lukow(@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane sq przez PSSE w Lukowie zgodnie z obowigzkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana zostala na stronie internetowej PSSE w Lukowie.
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Dzialajac na podstawie:

s art. 4 ust.] pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
e §21.11i§ 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294),
o art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenin w wodg
i zbiorowym odprowadzeniu éciekow (tekst jednolity w Dz. U. 22020 r., poz. 2028 ze zm.)
oraz na podstawie sprawozdan z wynikéw badania wody zrealizowanych:
- w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu 29.03.2021 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-
W-821/65/2021 z dnia 01.04.2021 r., w punktach:
1. Sarndw 19 B, Szkola Podstawowa (punkt czerpalny),
2. Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),
- w ramach kontroli wewngtrznej, pobranej w dniu 02.04.2021 r., sprawozdanie
Nr SB/30909/04/2021 z dnia 08.04.2021 r., punkt pobrania — Jonnik , Szkota Podstawowa

(punkt czerpalny),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
stwierdza:
przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Jelencu,

UZASADNIENIE

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie w/'w sprawozdan
laboratoryjnych z wynikdéw badafi zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bialej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biala Podlaska (Numer akredytacji AB 487)
i Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe, ul, Cieszyriska 52A, 43-
200 Pszczyna (Numer akredytacii AB 1232),

W badanym zakresie jakoéé wody spetnia wymogi okreélone w czedci A zalgeznika nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U, 22017 1., poz, 2294),
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Badania prébek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreélong w zalgczniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 T
poz. 2028 ze zm.) ma obowigzek dostarczaé wodg dobrej jakosci, spelniajacej wymagania
okreslone w zal. 1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 22017 r. poz. 2294).

_ Ponadto wskazaé nalezy, i2 na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. |
1ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakogel wody
Pmemacznn:j do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskujg
informacj¢ o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostepie do informacii publicznej, ktdra
powinna zawiera¢ m. in. dane o przekroczeniach dopuszezalnych wartodci parametréw jakodci
wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach zdrowotnych.

?f}‘.',' |

?tzrman:
2. Ada

Strona2z2

- Biezaca ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w Tuchowiczu.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lukowie

21-400 Lukdw, ul. Spoidzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: hittpa/ww
email: psse.lukow(@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl
Wszelkie dane osobowe przetwarzane sq przez PSSE w Eukowie zgodnie z obowigzkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana zostala na stronie internetowej PSSE w Lukowie,
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Dzialajac na podstawie:
o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz, U. z 2021 r., poz. 195),
o § 21 ust. 1i§ 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
o art. 12 ust. 11 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu dciekéw (tekst jednolity w Dz. U, z 2020 r., poz. 2028)
oraz na podstawie sprawozdan z wynikéw badania wody zrealizowanych:
— w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu 29.03.2021 r., sprawozdanie Nr LAB.PW-
W-821/66/2021 z dnia 01.04.2021 r., w punktach:
1. Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
2. Zastawie 17, Szkola Podstawowa (punkt czerpalny),
- w ramach kontroli wewngtrznej, pobranej w dniu 02.04.2021 r, sprawozdanie
Nr 5B/31106/04/2021 z dnia 09.04.2021 r, punkt pobrania -Zastawie 17, Szkola
Podstawowa (punkt czerpalny),

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

w Tuchowiczu.
UZASADNIENIE

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie w/w sprawozdan
laboratoryjnych z wynikéw badaf zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bialej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biala Podlaska (Numer akredytacji AB 487)
1 Laboratorium SGS Polska Sp. z o.0. Laboratorium Srodowiskowe, ul. Cieszyriska 52A, 43-
200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 1232),

W badanym zakresie jakodé¢ wody spelnia wymogi okreslone w czedci A zatacznika nr 2 do

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).
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Badania prébek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaezniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhiorowym
zaopatrzeniu W wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity w Dz U, z 2020 r.,
poz. 2028) ma obowigzek dostarcza¢ wodg dobrej jakodci, spelniajacej wymagania okreslone
wzal. 1 i 4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazaé¢ nalezy, iz na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1
iust. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskuja
informacj¢ o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej, ktéra
powinna zawieraé m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartodci parametréw jakosci
wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach zdrowotnych.
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