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tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
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Wszelkie dane osobowe przetwarzane sg przez PSSE w Lukowie zgodnie z obowiazkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana zostala na stronie internetowej PSSE w Lukowie.

Lukoéw, dnia 25.02.2020 r.
ONS-HK.721/37/20

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 21/19
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Tuchowicz

Dzialajac na podstawie:

o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. 22019 r., poz. 59),

o §21.11§ 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

e art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1437
ze zm.),

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych prébek wody pobranych w dniach:

- 20.03.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr SB/29427/03/2019 z dnia 27.03.2019 r.,
- 26.03.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 129/2019 z dnia 29.03.2019 r.,

- 08.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr OL-LBW.6211.913/2.2019 z dnia 12.04.2019 r.,
- 23.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 180/2019 z dnia 25.04.2019 r.,

- 23.04.2019 r. sprawozdanie z badai wody nr 181/2019 z dnia 25.04.2019r.,

- 23.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 182/2019 z dnia 25.04.2019 r.,

- 23.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 183/2019 z dnia 25.04.2019 r.,

- 29.04.2019 r. sprawozdanie z badafh wody nr 191/2019 z dnia 30.04.2019 r.,

- 29.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 192/2019 z dnia 30.04.2019 r.,

- 29.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 193/2019 z dnia 30.04.2019r.,

- 29.04.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 194/2019 z dnia 30.04.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 204/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 205/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badai wody nr 206/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 207/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 208/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 209/2019 z dnia 09.05.2019 r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 234/2019 z dnia 17.05.2019 r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 235/2019 z dnia 17.05.2019r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 236/2019 z dnia 17.05.2019 r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 237/2019 z dnia 17.05.2019 r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 238/2019 z dnia 17.05.2019r.,

- 14.05.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 239/2019 z dnia 17.05.2019 r.,

- 16.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr SB/49646/05/2019 z dnia 20.05.2019 r.,
- 16.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr SB/49721/05/2019 z dnia 20.05.2019 r.,
- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 256/2019 z dnia 24.05.2019 r.,

- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 257/2019 z dnia 24.05.2019 r.,

- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 258/2019 z dnia 24.05.2019 r.,

- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 259/2019 z dnia 24.05.2019 r.,

- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 260/2019 z dnia 24.05.2019 r.,
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- 21.05.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 261/2019 z dnia 24.05.2019 r.,

- 11.06.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-W-821/294/2019 z dnia 26.06.2019 r.,
- 11.07.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 3735/07/19 z dnia 16.07.2019 r.,

- 11.07.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 3736/07/19 z dnia 16.07.2019 r.,

- 11.07.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 3737/07/19 z dnia 16.07.2019 r.,

- 12.07.2019 r. sprawozdanie z badari wody nr SB/77423/07/2019 z dnia 18.07.2019 .,

- 12.07.2019 r. sprawozdanie z badari wody nr SB/78056/07/2019 z dnia 22.07.2019 r.,

- 18.07.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 5160/07/19 z dnia 22.07.2019 .,

- 09.08.2019 r. sprawozdanie z badah wody nr 3069/08/19 z dnia 13.08.2019 r.,

- 09.08.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 2821/08/19 z dnia 13.08.2019 r.,

- 09.08.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 3074/08/19 z dnia 13.08.2019 r.,

- 09.08.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 2822/08/19 z dnia 13.08.2019 r.,

- 30.09.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-W-821/543/2019 z dnia 08.10.2019 r.,
- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 7827/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badart wody nr 7828/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 7829/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

-25.10.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 7830/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 7831/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 7832/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

-25.10.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 7833/10/19 z dnia 29.10.2019 r.,

- 25.10.2019 r. sprawozdanie z badafh wody nr 7834/10/19 z dnia 29.10.2019 r.
- 21.11.2019 r. sprawozdanie z badafi wody nr 6435/11/19 z dnia 26.11.2019 r.

b

b

- 21.11.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 6432/11/19 z dnia 26.11.2019 r.,

- 21.11.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 6436/11/19 z dnia 26.11.2019 r.,

- 21.11.2019 r. sprawozdanie z badaf wody nr 6433/11/19 z dnia 26.11.2019 r.,

-21.11.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 6437/11/19 z dnia 26.11.2019 r.,

-21.11.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr 6434/11/19 z dnia 26.11.2019 r.,

-24.10.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr SB/092589/10/2019 z dnia 30.10.2019 r.,
-26.11.2019 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-W-821/675/2019 z dnia 29.11.2019 r.,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Eukowie

stwierdza:

warunkow3 przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

w Tuchowiczu.

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne prébek wody pobranych z WZZ Tuchowicz:
— w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez: Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Staciji

[um—y

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biata Podlaska
(Numer akredytacji AB 487),
w ramach kontroli wewnetrznej, przeprowadzonych przez:

. Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe, ul. Cieszynska 52A, 43-

200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 1232),
Laboratorium Ustugowo-Badawcze ,,Biochemik” Sp. z 0.0. w Lukowie, ul. Przemystowa
15, 21-400 Lukéw (Numer akredytacji AB 400),

. Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0., Laboratorium, ul. B. Prusa 14,

21-400 Lukéw (Numer akredytacji AB 1067)
Powiatows  Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng ~ w Siedlcach, Laboratorium,
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) w dniach:

© 20.03.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 092583/03/2019 - punkt pobrania, Stanin 149, Zesp6t Szk6t w Staninie (punkt czerpalny),
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® 23.04.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 108/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 109/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- 110/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kosuty, Baza WGK (punkt czerpalny),

- 111/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kopina 1, Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” (punkt
czerpalny),

© 29.04.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 137/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 138/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- 139/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kosuty, Baza WGK (punkt czerpalny),

- 140/04/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kopina 1, Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” (punkt
czerpalny),

® 06.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 23/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

- 24/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- 25/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kosuty, Baza WGK (punkt czerpalny),

- 26/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kopina 1, Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” (punkt
czerpalny),

- 27/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zesp6t Szkot (punkt czerpalny),

- 28/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

® 14.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 72/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

- 73/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Stanin 62, Urzgd Gminy (punkt czerpalny),

- 74/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kosuty, Baza WGK (punkt czerpalny),

- 75/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kopina 1, Przedszkole Niepubliczne ,Bajka” (punkt
czerpalny),

- 76/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zesp6t Szk6t (punkt czerpalny),

- 77/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

© 16.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):
- 122749/05/2019 - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zespot Szko6t (punkt czerpalny),

- 122750/05/2019 - punkt pobrania, Kopina 1, Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka” (punkt
czerpalny),

® 21.05.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 113/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 114/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Stanin 62, Urzgd Gminy (punkt czerpalny),

- 115/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Kosuty, Baza WGK (punkt czerpalny),

- 116/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Niedzwiadka, PSZOK (punkt czerpalny),

- 117/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zespot Szkot (punkt czerpalny),

- 118/05/2019/FCH;M - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

® 11.06.2019 r. numer analizy (prébka nadzorowa PPIS w Lukowie):
- PW/532/WD/abc/W - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

- PW/533/WD/abc/W - punkt pobrania, Stanin 62, Urzgd Gminy (punkt czerpalny),
- PW/534/WD/abc/W - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zesp6t Szkoét (punkt czerpalny),

- PW/535/WD/abc/W - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
(punkt czerpalny),
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© 11.07.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 3331/1-1/0881/07/19 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 3332/1-1/0881/07/19 - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
(punkt czerpalny),

- 3333/1-1/0881/07/19 - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zespét Szkot (punkt czerpalny),

® 12.07.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):
- 142351/07/2019 - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- 142353/07/2019 - punkt pobrania, Niedzwiadka, PSZOK (punkt czerpalny),

e 18.07.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):
- 4915/1-1/1399/07/19 - punkt pobrania, Niedzwiadka, PSZOK (punkt czerpalny),

® 09.08.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 2874/1-1/0663/08/19; 2925/1-1/0678/08/19 - punkt pobrania, CSK Stanin (punkt czerpalny),

- 2875/1-1/0663/08/19; 2926/1-1/0678/08/19 - punkt pobrania, Celiny, Sklep spozywczo-
przemystowy (punkt czerpalny),

e 30.09.2019 r. numer analizy (prébka nadzorowa PPIS w Lukowie):

- PW/954/WD/ac/W - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

- PW/955/WD/ac/W - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- PW/956/WD/ac/W - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zesp6t Szkoét (punkt czerpalny),

- PW/957/WD/ac/W - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie (punkt
czerpalny),

- PW/958/WD/ac/W - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

- PW/959/WD/ac/W - punkt pobrania, Niedzwiadka, PSZOK (punkt czerpalny),

© 24.10.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 092589/10/2019 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

© 25.10.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 7998/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody, (woda
uzdatniona),

- 7999/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody, filtr nr 2 (woda
uzdatniona),

- 8000/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania Wody, filtr nr 4 (woda
uzdatniona),

- 8001/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt czerpalny),

- 8002/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Zagozdzie 5, Zesp6t Szkét (punkt czerpalny),

- 8003/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
(punkt czerpalny),

- 8004/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

- 8005/1-1/2146/10/19 - punkt pobrania, Niedzwiadka, PSZOK (punkt czerpalny),

©21.11.2019 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- 5465/1-1/1443/11/19; 5462/1-1/1443/11/19 - punkt pobrania, Stanin 62, Urzad Gminy (punkt
czerpalny),

- 5466/1-1/1443/11/19; 5463/1-1/1443/11/19 - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka
Publiczna w Staninie (punkt czerpalny),

- 5467/1-1/1443/11/19; 5464/1-1/1443/11/19 - punkt pobrania, Tuchowicz, Stacja Uzdatniania
Wody, (woda uzdatniona),
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® 26.11.2019 r. numer analizy (prébka nadzorowa PPIS w Lukowie):
- PW/1213/WD/abc/W - punkt pobrania, Kosuty 4A, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
(punkt czerpalny),

- PW/1214/WD/abc/W - punkt pobrania, Zastawie 17, Szkota Podstawowa (punkt czerpalny).

W zwigzku z przekroczeniami:

— zawartosci zelaza od 282 pg/l do 1294 ng/l przy najwyzszej dopuszczalnej wartosci
200 pg/l,

~ zawartosci manganu od 67 pg/l do 116 pg/l przy najwyzszej dopuszczalnej wartosci
50 pg/l,
— podwyzszonej me¢tnodé od 1,8 NTU do 4,5 NTU przy najwyzszej dopuszczalnej
wartosci — 1 NTU _
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie w dniu 28.11.2019 r. wydat decyzje¢
dotyczacag warunkowe]j przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia w wode w Tuchowiczu do dnia 30.06.2020 r.

Na podstawie prowadzonego monitoringu jakos$ci wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lukowie stwierdza, ze jako$¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Tuchowiczu z wyjatkiem zelaza, manganu i me¢tnosci spelnia wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i woda jest warunkowo
przydatna do spozycia przez ludzi.

Mgtno$¢ nie stanowi zagrozenia dla zdrowia, ale jej podwyzszona warto$§¢ moze
negatywnie wplywaé na jej akceptowalno$é przez konsumentéw. Metnos¢ wody w systemie
dystrybucji moze wystapi¢ w wyniku naruszenia osadéw i biofilmu, ale moze réwniez pochodzié
z zanieczyszczonej wody, ktora przedostata si¢ do systemu z zewnatrz. Zawiesiny powodujgce
metnos¢ wody mogg ograniczaé skuteczno$¢ dezynfekcji, zapewniajgc ochrong mikroorganizmow.

Mangan jest powszechnie wystegpujacym skladnikiem wéd podziemnych, pochodzgcym

najczesciej z utworéw geologicznych, rzadziej z zanieczyszczen antropogennych. Mangan jest
mikroelementem niezbgdnym dla organizmu czlowieka, pelniacym funkcje kafaktora wielu
waznych enzymow, bioracych udzial w metabolizmie bialek i weglowodanéw. Jony manganu
utleniaja si¢ w wodzie majac tendencj¢ do wytrgcania si¢ z roztwor6w formie osadéw. Zawyzone
jego iloci maja niekorzystny wplyw na wskazniki organoleptyczne wody — smak, zapach,
metnosé i barwe.
Z oceny Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, ze ilo$¢ 8-9 mg/dobe nie wplywa
negatywnie na stan zdrowia ludzi. Z uwagi na fakt, ze woda nie jest glownym zrédlem manganu
w diecie oraz przyjmujac duzy margines bezpieczenistwa ustalono, ze w pelni bezpieczne dla
zdrowia ludzi stgzenie manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia wynosi 0,4 mg/l (400 pg/l).

Zelazo wystepuje w wodach powierzchniowych i glebinowych w sposéb naturalny
w ilosciach zaleznych od budowy i sktadu mineralnego podioza. Poza tym zrodlem zelaza mogg
by¢ Scieki przemystowe, korozja rur. W wodach podziemnych zelazo wystepuje w postaci
zwigzkéw zelazawych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Przy obecnosci w wodzie tlenu lub
substancji utleniajgcych zelazo dwuwarto$ciowe ulega tatwo utlenieniu do tréjwartosciowego lub
tlenkow zelaza, powodujgc zmetnienie lub zbrunatnienie wody. Oprécz zwickszenia barwy
i mgtnosci nadajg one wodzie przykry smak i zapach. Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej
Organizacji Zdrowia brak jest podstaw do okreslenia wartosci stezenia zelaza w wodzie
przeznaczonej do spozycia, ktorej przekroczenie stwarzatoby zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Jak wynika z tredci art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg izbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 1437
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ze zm.) przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewni¢ nalezytg jako$é
dostarczanej wody oraz zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) podejmuje wszelkie dzialania, aby woda spelniata wymagania okre§lone dla
parametréw wskaznikowych okreslonych w czeéci C zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

Badania prébek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Ponadto wskaza¢ nalezy, iz na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1
iust. 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci uzyskuja
informacj¢ o jakosci wody zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej, ktéra
powinna zawiera¢ m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow jakosci
wody oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach zdrowotnych.
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